
遊佐町上水道　平津配水池系統送配水系統図
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7
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松山配水池
609㎥

松山・西浜・十里
塚地区へ配水

遊
佐
地
区
へ
配
水

松山加圧
ポンプ室
約45㎥/h

2
号
井

急
速
ろ
過

大楯浄水場
塩素滅菌処
理　　　送
水ポンプ
約300㎥/h

平津No.2
配水池
1,277㎥

4
号
井

5
号
井

6
号
井

蕨岡地区・稲川地区・高瀬地区
（富岡、丸子、下当、畑）・遊佐
地区（和田、京田、下野沢）へ配

水

上寺加圧
ポンプ室
約20㎥/h

杉沢配水池
169㎥

杉沢地区
へ配水

西遊佐加圧
ポンプ室
約35㎥/h

西遊佐配水池
584㎥

西遊佐地区
へ配水

上寺、開畑地区へ配水

杉沢加圧
ポンプ室
約6㎥/h

平津No.1
配水池
1,500㎥

上寺配水池
130㎥



吹浦第2配水池系

80㎥/日 0㎥/日 846㎥/日

吹浦第1配水池系

350㎥/日

吹
浦
第
1
号
井

遊佐町上水道　吹浦地区　送配水系統図

吹浦浄水場
塩素滅菌処理

送水ポンプ 約60㎥/h

吹浦第2配水池
665.6㎥

小野曽 加圧ポンプ場
塩素滅菌処理

約5㎥/h

小野曽配水池
86㎥

吹
浦
第
3
号
井

吹
浦
第
4
号
井

吹
浦
第
6
号
井

吹浦第1配水池
塩素滅菌処理
紫外線処理

小野曽地区へ配水

宿町、菅野、石淵、菅野谷
地、箕ノ輪へ配水

横町・布倉・湯ノ田・鳥崎
・滝ノ浦・女鹿へ配水

吹浦第1配水池
409.6㎥



遊佐町上水道　直世地区 送配水系統図

直世配水池系

落伏配水池系

遊佐町上水道　白井新田地区　送配水系統図

白井配水池系

広野配水池系

升川水源
（浅井戸）
123㎥/日

直世配水池
201㎥

塩素滅菌処理

広野水源
（湧水）
32㎥/日

広野配水池
54㎥

塩素滅菌処理
広野地区に配水

白井水源
（湧水）
240㎥/日

白井配水池
126㎥

塩素滅菌処理

白井加圧ポンプ

洗沢川右岸水源
（湧水）
86㎥/日

藤井地区へ配水

岩野・蚕桑・袋地地区に配水

落伏水源
（湧水）
75㎥/日

ポンプ井
約3㎥/h

落伏配水池
100㎥

塩素滅菌処理
落伏地区へ配水

紫外線処理 升川・中山・樽川・山崎地区へ配水


